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Gas-HD-Leitung  der MVV Bitte bei MVV sich über die Lage informieren!
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Gasübersicht Külsheim

1:
Maßstab:

Planauszug Stadtwerk Tauberfranken

97980 Bad Mergentheim
Max-Planck-Straße 5 DIN A3

1000029.07.2020

Gas
Bearbeiter:

Trennung ND -  MD
Sparte:

Datum:

N

pul
Linien

pul
Linien

pul
Polygonlinien

pul
Textfeld
Niederdrucknetz bis 100mbar bitte das Gas Installationsschema ND SWK anwenden

pul
Textfeld
Mitteldrucknetz bis 1 bar bitte das Gas Installationsschemaanwenden




