
Angaben über Energiemengen  gemäß § 17 Abs. 2 Strom NZV

Alle Stromnetzbetreiber sind verpflichtet netzrelevante Daten im Internet zu veröffentlichen. Sie finden im nachfolgenden Dokument 

eine Zusammenfassung, da eine Nennung der viertelstündlichen Einzelwerte zu einem mehrere tausend Seiten 

umfangreichen Protokoll geführt hätte.

Sollten Sie dennoch zusätzliche Darstellungen benötigen, so können Sie uns diese unter unserer 

Kontakt-Adresse bilanzierung@stadtwerk-tauberfranken.de gern mitteilen. 

Wir werden Ihre Anregungen bei unserer nächsten Aktualisierung berücksichtigen.
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Angaben über Energiemengen  gemäß § 17 Abs. 2 Strom NZV

Nr. 1 Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung

Nr. 2 Netzverluste

Nr. 3 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und Summenlast der Netzverluste

Nr. 4 Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung

des analytischen Verfahrens

Nr. 5 Höchstentnahmelast und Bezug aus der vorgelagerten Netzebene

Nr. 6 Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf

Nr. 7 Mengen und Preise der Verlustenergie
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Angaben über Energiemengen  gemäß § 17 Abs. 2 Strom NZV

Jahresmaximum 2014 = 17.599 kW am 09.12.2014 um 16:45 Uhr
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StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 1: 
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung 

(Mittelspannung) 
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Angaben über Energiemengen  gemäß § 17 Abs. 2 Strom NZV

Jahresmaximum 2014 = 12.411 kW am 09.12.2014 um 17:45 Uhr
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StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 1: 
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung 

(Umspannung) 
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Angaben über Energiemengen  gemäß § 17 Abs. 2 Strom NZV

Jahresmaximum 2014 = 23.829 kW am 09.12.2014 um 17:45 Uhr
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StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 1: 
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung 

(Niederspannung) 

Stand: 27.03.2018 5 von 10




